
N

DN300
 856m

Kläranlage
Storkow
Q = 162 l/s

F

Kläranlage
Wolzig
Q = 2,9 l/s

DN
10
0

2.2
54

m

22 - Storkow (Mark)

10.5

10.5

17.2

17.2

20.1

20.2

20.2

20.2

20.2

202

20.3

20.3

20.3
20.3

20.4

20.5

20.6

20.6

20.6

20.6

20.6

PW 22.01:
Palme
Qt = 11,2 l/s

DN
10

0
28

7m

PW 22.02:
Grasnickstr.
Qt = 13,2 l/s

DN100373m

PW 22.03:
Berliner Str.
Qt = 0,6 l/s

D
N
80

19
m

PW 22.04:
Post
Qt = 14,9 l/s

DN
20

0
55

2m

PW 22.05:
Mühlenfließ
Qt = 2,4 l/s

DN
25

0
17
4m

PW 22.07:
EDEKA
Qt = 2,1 l/s

DN100604m

PW 22.09:
KüSee/Kaserne
Qt = 0,9 l/s

D
N
12

5
37

8m

PW 22.06:
Küchensee/B246
Qt = 3,5 l/s

DN200994m

PW 22.11:
Amselweg
Qt = 0,9 l/s

DN100289m

PW 22.12:
Hotel
Qt = 0,1 l/s

DN
25

0
78

m

HPW 22.13:
Karlslust
Qt = 11,6 l/s

DN100

1.579m

204

DN
25

0
17
3m

DN100
124m

D
N
25

0
66

8m

DN300?
552m

DN
30

0?
17
7m

D
N
30

0
97

6m

PW 22.21:
Burgstraße
Qt = 0,2 l/s

DN
250

329m

DN
30

0?

66
6m

205

262

261

26

26

266

26

26

DN200

1.326m

DN200
2.487m

DN250878m

PW 22.10:
Birkenallee
Qt = 2,2 l/s

264

263DN
80

66
m

265

DN
80

15
1m

266

HPW 22.14:
Dahmsdorfer Str.
Qt = 1,1 l/s

HPW 22.15:
Schützenstr.
Qt = 4,8 l/s

27.127.2 DN400
26m

PW 22.16:
Kreisel
Qt = 1,9 l/s

211

DN150?
5m

PW 22.17:
Kreuzung
Qt = 0,1 l/s

210

DN
80

4m

PW 22.18:
VIVA
Qt = 0,1 l/s

207

DN
10

0
87

m

PW 22.19:
G.-Gebiet 1
Qt = 0,9 l/s

PW 22.18:
Von Reeden
Qt = 0,4 l/s

DN80
366m

209

DN
50

24
0m

208

22

HPW 27.01:
Philadelphia
Qt = 1,0 l/s

D
N
20

0
10

m

20.2

HPW 35.02:
Görsdorf
Qt = 7,4 l/s

DN100
1.440m

202

PW 35.01:
Feuerwehr
Qt = 0,4 l/s

D
N
50

65
8m

PW 35.03: Am
Kiefernwald
Qt = 0,1 l/s

24.3

HPW 28.01:
Rieplos
Qt = 4,7 l/s

DN801.966m

24.3

24.3

24.3

DN
80

1.256m

DES

DES

DES

HPW 30.01:
Stahnsdorf
Qt = 1,7 l/s

24.2

24.2
DN80
2.117m

35 - Görsdorf

37 - Prieros

39 - Selchow

33 - Schwerin

28 - Rieplos30 - Stahnsdorf

38 - Kummersdorf

D
N
50

183m

DN100
431m

203
DN100

480
m

DN125
1.664m

31 - Klein Schauen

DN125
1.198m

PW 37.01:
Ziegelstraße
Qt = 1,0 l/s

DN80107m 201

PW 37.02:
Palagenberg
Qt = 0,5 l/s

DN50

111m

DN802.517m

HPW 37.03:
Prieros
Qt = 4,3 l/s

DN80

5.73
4m

20.2

25

HPW 38.01:
Kummersdorf
Qt = 2,6 l/s

25

DN80

2.62
2m

21.2

HPW 39.01:
Selchow
Qt = 1,7 l/s

D
N
80

2.823m

21.2

21.2

HPW 42.01:
Wolzig
Qt = 2,9 l/s

40 - Wolzig

D
N
50

 2
.4

36
m

18

DN
50

3.
19
0m

D
N
80

1.087m

26 - Groß Schauen
DN50

951
m

DN
80

1.7
59

m

23

23

21.1

21.1

21.1

21.1

DN80

1.222m

DN50776m

30.1

30.1

??
?

Havarie

DES

40 - Streganz

43 - Kolberg

36 - Blossin

25 - Wochowsee

27 - Philadelphia

30.2

DN80
2.117m

DN80

2.62
2m

DN50951m

Telefon:    (0 33 75) 469 86-0

Internet:   www.bev-ing.de

E-Mail:     mail@bev-ing.de15711 Königs Wusterhausen

Am Amtsgarten 10

Bauwesen    Energie    Verkehr

BEV Ingenieure GmbH

22 1 08 ST-6-01

KONZEPT

Wasser- und Abwasserzweckverband
"Scharmützelsee-Storkow (Mark)"

Fürstenwalder Straße 66

15859 Storkow/ Mark

Telefon:  (0 33 678) 4117-0

Telefax:  (0 33 678) 4117-40

Internet:   www.was-storkow.de

E-Mail:   info@was-storkow.de
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Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzept
2023 - 2027 WAS Storkow

- Schematischer Übersichtsplan -
Abwasserpumpwerke+Hauptleitungen

Verbandsgebiet "Scharmützelsee - Storkow / Mark"

Zeichenerklärung:

DIN ISO 9001 Zertifizierung

DN 150

1.022m

HPW 13.1:
Klinikum
Q = 23,2 l/s

1 - Bad Saarow

F

A
n
s
c
h
l
u
s
s
 
B

l
a
t
t
 
2

21.1
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